
Checkliste
→ Fernwirkanlagen zur Lastreduzierung  
von Einspeiseanlagen ab 100kWPEAK
Diese Checkliste dient Ihnen als Anlagenbetreiber bzw. dem durch den Anlagenbetreiber beauftragten  
Elektroinstallateur zur Vorbereitung auf die abschließende Funktionsprüfung mit der Netzleitstelle der 
Westfalen Weser Netz GmbH.

	 1.	 Techn. Anforderungen zum Einspeisemanagement per QR-Code öffnen

		  https://www.ww-netz.com/fileadmin/WWN/Produkte/Einspeisung/ 
		  Technische_Anforderungen_Fernwirktechnik.pdf

	 2.	 Technische Vorbereitung der Erzeugungsanlage (Lastreduzierung in Stufen 60% / 30% / 0%;
		  Messwerte Pist und Pkann; Meldung der Betriebsbereitschaft).

	 3.	 Montage der Fernwirkanlage an einem geeigneten Ort, der sich räumlich im Bereich der Einspeisestelle
		  (Übergabe zum öffentlichen Netz) befindet.

	 4.	 Befestigung der Antenne mit folgenden Vorgaben:
	 • im Außenbereich montiert
	 • senkrechte Montage
	 • Antenne überragt das Gebäude
	 • Antennenkabel nicht knicken
	 • Kupplungen handfest anziehen
	 Als Unterstützung finden Sie als Anhang eine Dokumentation mit visuellen Positiv- und Negativ-Beispielen.

	 5.	 Über die Montage der Fernwirkanlage inkl. Antenne und Antennenleitung ist eine Fotodokumentation anzufertigen.
	 Diese Fotodokumentation ist zusammen mit dieser unterschriebenen Checkliste zwingend vorzulegen.

	 Folgende Dinge sind in dieser Fotodokumentation aussagekräftig zu dokumentieren:
	 • Montage der Antenne
	 • Verkabelung (insbesondere Antennenkabel)
	 • Montage des Fernwirkgehäuses am endgültigen Montageort
	
	 6.	 Funktionskontrolle der Lastreduzierung in Stufen 60% / 30% / 0% an der Erzeugungsanlage.

	 7.	 Kontrollmessung der analogen Messwerte Pist und Pkann von der Erzeugungsanlage (4-20mA, Kennlinie beachten!).

	 8.	 Funktionskontrolle der Meldung Erzeugungsanlage mit Betrieb.

	 9.	 Anschluss der Erzeugungsanlage an die Fernwirkanlage gemäß beiliegender Schnittstellenbeschreibung an die 	
		  Klemmleiste „-X2“ (siehe Rückseite).

	 10.	Funktionskontrolle der Lastreduzierung in Stufen 60% / 30% / 0%, Kontrollmessung der Messwerte Pist und 
		  Pkann und Funktionskontrolle der Meldung Erzeugungsanlage mit Betrieb an der Klemmleiste „-X2“ in der Fern		
		  wirkanlage erfolgreich durchgeführt.
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Bitte wenden →



Checkliste
→ Fernwirkanlagen zur Lastreduzierung  
von Einspeiseanlagen ab 100kWPEAK
Sie konnten alle Punkte abhaken? Dann haben Sie die Fernwirkanlage jetzt so weit vorbereitet, dass nun die abschließende 
Funktionsprüfung mit der Netzleitstelle der Westfalen Weser Netz GmbH erfolgen kann.

Bitte trennen Sie ab jetzt die Fernwirkanlage nicht mehr von der Netzspannung (Klemmleiste -X1) und auch nicht mehr 
von der Erzeugungsanlage (Klemmleiste -X2)!

WICHTIG!
Bitte beachten Sie, dass wir für die abschließende Funktionsprüfung eine maximale Dauer von 60 Minuten einplanen. 
Damit diese Dauer eingehalten wird und keine kostenpflichtige Verzögerung durch Sie entsteht, ist es notwendig, jeden 
Punkt der Checkliste gewissenhaft durchzulesen und abzuarbeiten.

Wir behalten uns vor, jede weitere Stunde nach dem aktuell geltenden Stundensatz abzurechnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Verzögerung / Überschreitung durch die Westfalen Weser Netz GmbH zu verantworten ist.

Zur Terminabstimmung für die abschließende Funktionsprüfung stellen Sie bitte eine Anfrage unter Angabe Ihrer Tele-
fonnummer und Seriennummer der Fernwirkanlage, an die folgende Mailadresse leitsystem@ww-energie.com und 
fügen zusätzlich die abgehakte und unterzeichnete Checkliste sowie die Fotos der Fotodokumentation bei.

Ort	  Datum 	 Unterschrift des Elektroinstallationsbetriebs

Dokumentation mit visuellen Positiv- und Negativ-Beispielen über die Antennenmontage

Antennenmontage (1) könnte unter Umständen problematisch sein.
Optimale Antennenmontage (2) überragt Gebäude.
Antennenmontage (3) im Gebäude sehr wahrscheinlich ohne Funknetzverbindung.
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